
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้งานเบื้องต้น 

1.สวิทช ์ปิด-เปิดไฟ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น 

2.หน้าจอLCDแสดงผล ค่าวัดอุณหภูมิและความชื้น 

3.ไฟแจ้งเตือนอุณหภูมิ เมื่อมีค่าอุณหภูมิเกิน 22 อาศาเซลเซียส ไฟสีแดงแจ้งเตือนจะติดกระพริบพร้องเสียง 

4.ไฟแจ้งเตือนความชื้น เมื่อมีค่าความชื่นเกิน 60 เปอร์เซ็น ไฟสีน้้าเงินแจ้งเตือนจะติดกระพริบพร้อมเสียง 

5.ปุ่มกด Keypad เมื่อต้องการตั้งค่าไฟแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้น กดD ค้างไว้3วินาที แล้วตามเดียวค่า
อุณหภูมิและความชื้นที่ต้องการ (ค่าสแตนดาร์ดตามมาตรฐาน อุณหภูมิไม่เกิน 22 อาศาเซลเซียส และความชื้นไม่
เกิน 60 เปอร์เซ็น) 

6.ปุ่มรีเซ็ตเครื่อง เมื่อกดปุ่มรีเซ็ต ค้างไว้ 3 วินาที เครื่องจะท้าการรีเซ็ต เป็นค่าสแตนดาร์ดตามมาตรฐาน 

7.ล้าโพงเสียงเตือนค่าเกินมาตฐาน 

 

 
ค้าแนะน้า 

เมื่อเห็นไฟเตีอนและได้ยินเสียงแจ้งเตือน ค่าวัดอุณหภูมิ หรือค่าความชื้น  ให้ท่านปฏิบัติดังนี้ 

1.วันท้าการ แจ้งกลุ่มงานIT เบอร์ติดต่อภายใน 230  

2.วันหยุด แจ้งงานรักษาความปลอดภัย เบอร์ติดต่อภายใน 105 

คู่มือการใช้งาน 

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น ห้องห้องเซิร์ฟเวอร์ รพ.ป่าแดด 
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